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Protokél kontroli obiektéw szkoly
pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

Dzialajac na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) Komisja w skladzie:

1) Dorota Krawiec.

2) Krzysztof Czapla

3) Gabriela Macha

4) Waldemar Stich.

(wozny) ” )
dokonata w dniu 22.08.2022r. przegladu obiektéw nalezacych do Publicznej Szkoly Podstawowej,
ul. Wiejska 2, Szemrowice, 46-380 Dobrodzien
(adres szkoly/zespolu szkél)

pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw korzystania z tych obiektéw przez
uczniow.

Komisja ustalila, ze:

1. W pomieszczeniach szkoly, w ktérych beda przebywaé uczniowie, nie prowadzi/prewadz" sie
jakichkolwiek remontow, napraw lub prac instalacyjnych: .............ccocoeeiinnnn .

(w przypadku prowadzenia prac na wpisa¢ ich rodzaj, zakres oraz przewidywany

termin zakoriczenia)

2. Oznakowanie drég w poblizu obiektéw szkolnych jest odpowiednie, a wszystkie wyjscia z terenu
szkoly sa prowadzone wiasciwie i odpowiednio zabezpieczone przed naglym wtargnigciem uczniéw
na jezdnie. Zabezpieczenie stanowi brama wjazdowa wraz z furtka, jednakze brak barierek przy
jezdni.

3. Ogrodzenie terenu szkoty:

— teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi
zastrzezen”,

+ loh-bud 4

o ia-t H Zeni
erodzenta-terent Duazt-Zastizezenta

(podaé jakie)

4. Nawierzchnia drég i przejs¢ jest réwna, zapewniajaca splyw wody deszczowej i dostosowana do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

5. Stan zabezpieczenia otworéw kanalizacyjnych, studzienek i innych zaglebien na terenie szkoty:
— wszystkie otwory sj zakryte lub trwale zabezpieczone”,

2
—RAPFAWIFWIYRRAEAIET .......iiiiiiii
(okresli¢ miejsca, ktore wymagajg naprawy)

6. Oswietlenie terenu szkoly nie wymaga/wymaga” naprawy
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7. Stan drzewostanu nie zagraza/zagraza”) bezpieczenstwu oséb przebywajacych na terenie szkoly.

8. Stan budynku szkolnego (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy,
murki, kraty, itp.):
— nie budzi zastrzezen",

2o bezni 4.
ZASFAZA-DEZPICCZEASEWHO50D / .iiiviviriiinecrnrerorionnronnrotoavanarssnronsasessssntssnasssassrnssensssasssse

(okresli¢ miejsca wymagajqce naprawy)

9. Oznakowanie wej$¢ oraz kontrola 0séb wchodzacych do budynku szkoty i opuszczajacych budynek

sa odpowiednie/wymagaja-poprawek’) ...

11. Budynek szkolny jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne $rodki ochrony przeciwpozarowej, a
miejsca rozmieszczenia tych srodkow sg wlasciwie oznakowane : gasnice — protokét nr 35/11//2021
przegladu z dnia 29.11.2021. z wynikami pozytywnymi, przeglad przeprowadzil uprawniony
konserwator.

12. W budynku szkolnym znajduja si¢ srodki do udzielania pierwszej pomocy.

13. Posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach szkoty sa odpowiednie do charakteru prowadzonych

w nich zaje¢, a ich stan:

— nie budzi zastrzezen”,
. i 1.9

2a-b
Zagraza S L O Y

(okresli¢ miejsca wymagajgce naprawy)

14. Stan schodéw wewnatrz i na zewnatrz budynku:

— nie budzi zastrzezen”,

= za-by +
Zagra P =
(okresli¢ miejsca wymagajqce naprawy)

15. W pomieszczeniach szkoly jest/ niejest” zapewnione wilasciwe o$wietlenie sztuczne/ elektryczne/

(wymieni¢ pomieszczenia, ktére wymagajg poprawy, sposob poprawy)

16. Pomieszczenia szkoly sa/ nie—sa”) wlasciwie wentylowane: ostatni przeglad kominéw
i przewodéw wentylacyjnych — protokél z dnia 3.01.2022r., przeprowadzony przez mistrza
kominiarskiego, z wynikiem pozytywnym.

(wymieni¢ pomieszczenia, ktére wymagajq poprawy, sposéb poprawy,
17. Pomieszczenia szkoly umozliwiaja/ nie-gwarantuja” utrzymanie wlasciwej temperatury.

18. Instalacja elektryczna w budynku szkoly jest/ niejest”) sprawna: badania skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz samoczynnego wylaczenia zasilania, badania wylacznikéw
réznicowopradowych, rezystancja izolacji — protokol nr 11/2021 z dnia 3.02.2021, pomiary
urzadzen piorunochronnych - protokél nr 95 z dnia 19.05.2019 z wynikami pozytywnymi
zgodnymi z PN.
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19. Instalacja wodociagowo-kanalizacyjna w budynku szkoly jest /aiejest” sprawna.

20. W warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych:

— znajduja si¢/nie—znajduja—sie” instrukcje i regulaminy okreslajace dopuszczalng liczbe uczniow
uczestniczacych w zajeciach, zasady pracy oraz sposdb postgpowania w przypadku awarii lub
wypadku,

— znajduja si¢/nie—znajduja—sie” karty charakterystyki substancji i ich mieszanin niebezpiecznych
niebezpiecznych,

— znajduje si¢/nie-znajduja-sie”) apteczka pierwszej pomocy,

— sa/nie-sg”) sprawne zbiorowe srodki ochrony przed dziataniem niebezpiecznych lub szkodliwych
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,

— znajduja si¢/nie-znajduja-sie” niezbedna odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,
— substancje i ich mieszaniny chemiczne sa/nie—sa” przechowywane w pojemnikach z opisem
zawierajacym nazwe substancji oraz informacje o potencjalnym niebezpieczeistwie lub szkodliwosci
dla zdrowia.

21. Sprzgty, z ktérych korzystaja uczniowie i pracownicy szkoty:

— sg/ niesg”) ergonomiczne,

— maja/ nie-maja” odpowiednie certyfikaty lub atesty,

— s3/ nie-sa”) sprawne technicznie,

— sa/ niesg”) odpowiednio rozmieszczone,

— sa/ nie-sa”) wlasciwie umocowane (plansze, tablice, drabinki na salach gimnastycznych, kosze, itp.).

22. Stan wykorzystywanych urzadzen technicznych nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa osob.

23. Liczba kabin (meskich i damskich) jest odpowiednia do przewidywanej liczby uczniow
i pracownikow.

24. Urzadzenia higieniczno-sanitarne sa/ sie-sq” sprawne technicznie i utrzymane w czystosci

ienic¢ miejsca usterek i zakres koniecznych napraw)

25. Urzadzenia higieniczno-sanitarne sa/ aie-sg ) dostepne dla niepetnosprawnych.

26. Pomieszczenia, do ktérych jest wzbroniony dostep osobom nieuprawnionym sa/ nie-sg” wlasciwie
zabezpieczone przed swobodnym dostepem i oznakowane.

27. Stan i liczba szatni, miejsc siedzacych, wieszakow oraz miejsc do przechowywania czesci
podrecznikéw i przyboréw szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziatow
szkolnych i ucznidéw.

28. Stan stotowek i ich wyposazenia jest/ niejest” wlasciwy.

29. Wyposazenie kuchni (meble, maszyny, urzadzenia, narz¢dzia reczne) i jej stan higieniczny s /aie
sg"”) wlasciwe.

30. Kotlownia i ich obstuga spelniaja wszystkie wymagania przepisow.
31. Stan strychéw, poddaszy i piwnic:

— nie budzi zastrzezen”,

2o b Ast
Zagraza-vezpreczenst

(okresli¢ miejsca wymagajgce naprawy)
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Tym samym Komisja uznaje, ze na terenie obiektéw nalezacych do Publicznej Szkoly Podstawowej
ul. Wiejska 2, Szemrowice, stwierdzone/nie stwierdzono” wystgpowania zagrozen dla zycia
i zdrowia 0sob korzystajacych z tych obiektow.

Ponadto Komisja uznaje, ze na terenie obiektéw nalezacych do Publicznej Szkoly Podstawowej
ul. Wiejska 2, Szemrowice s/ —nie—sa” zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
uczniéw w szkole.
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*) Niepotrzebne skreslic.




